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Die Fertigstellungsanzeige Strom ist durch das vom Kunden beauftragte 

Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) einzuholen und gemeinsam mit dem Kunden 

auszufüllen. Die Fertigstellungsanzeige beinhaltet ein Exemplar für das VIU selbst, 

eins für den Kunden als Auftraggeber und ein Exemplar für die Metering GmbH 

(TWL) zum Nachweis der erbrachten Leistungen. Beim Einholen der 

Fertigstellungsanzeige kann bei der Metering GmbH (TWL) eine Prüfklemmleiste 

angefordert werden, welche für den Kunden kostenlos gestellt wird. An der 

erhaltenen Prüfklemmleiste kann die Verkabelung für die Zähler vorgenommen 

werden. Handelt es sich um eine NS-Messung des Kunden, werden auch die 

entsprechenden NS-Wandler von der TWL kostenlos gestellt. Bei einer MS-Messung 

übernimmt der Kunde die Kosten und den Einbau der MS-Wandler. Anzugeben ist 

die Information ob im Falle mehrerer Transformatoren diese parallel einspeisen, oder 

ob eine geschaltete, vernetzte oder getrennte Niederspannungsverteilung vorliegt 

und somit mehrere NS-Messungen benötigt werden. Zusätzlich ist die Angabe, ob es 

sich bei dem Messpunkt um die NSHV oder das Niederspannungsgestell handelt 

notwendig. Mit der Fertigstellungsanzeige erklärt das VIU die aufgeführte(n) 

Installationsanlage(n) unter Beachtung der geltenden Vorschriften oder Verfügungen 

und nach der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE, 

den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), errichtet, geprüft und fertiggestellt 

zu haben. Die Prüfergebnisse sind hierbei dokumentiert und der Metering GmbH 

(TWL) zu übergeben. Nach Einreichen der Fertigstellungsanzeige Strom und Prüfung 

durch den Prüfmeister der Metering GmbH (TWL) kann die Anlage gemäß §14 NAV 

und Ziffer 3 TAB in Betrieb gesetzt werden. Die Inbetriebsetzung mit einem Termin 

für den Zählereinbau von Seiten der Metering GmbH (TWL) kann zugleich im Namen 

des Kunden durch das VIU beantragt bei Abgabe der Fertigstellungsanzeige 

beantragt werden. Sobald ein Zähler eingebaut ist, kann die Schaltfreigabe für die 

Kundenanlage erteilt werden und der Kundentrafo in Betrieb genommen werden. 

 

Ansprechpartner der Metering GmbH (TWL) für die Bereitstellung der 

Prüfklemmleiste und der NS-Wandler (bei NS-Messung),  sowie für die 

Terminvereinbarung für den Zählereinbau : 

Herr Koch: 0621/505-2268 

Herr Dorn: 0621/505-2047 

 


