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Dieses Dokument ist vom Hersteller zu fordern und dient zur Prüfbescheinigung der 

20kV-Mittelspannungsanlage um zu gewährleisten, dass die vorliegende Anlage 

gemäß IEC 62271-200 der Störlichtbogen-Klassifikation entspricht. Bestandteil dieser 

Prüfbescheinigung ist der Nachweis bestandener Prüfungen der 20kV-Anlage (Nenn-

Stehwechselspannungsprüfung, Schaltstoßspannungsprüfung, 

Teilentladungsprüfung etc.). Die Prüfungen unterscheiden sich zwischen luftisolierten 

Anlagen und SF6-Anlagen, da bei SF6 Anlagen die Dichtheits- und Druckprüfungen 

der gasgefüllten Schotträume hinzukommen. Hierin enthalten, muss der Anlagentyp 

und die Seriennummer sein, um nachvollziehen zu können, dass es sich um die 

entsprechende Anlage handelt.  


