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Die technischen Daten sind vom Hersteller zu fordern und dienen zur Einordnung 

und näheren Information des Transformators und sind für den laufenden Betrieb von 

hoher Bedeutung. Auf dem technischen Datenblatt sind Informationen wie z.B. 

Transformatortyp, Schaltgruppe, Scheinleistung, Gewicht, Spannungsstufen, 

Spannungsgrößen der Primär- und Sekundärseite, Kurzschlussspannung, 

Übersetzungsverhältnis und Seriennummer enthalten. Der Prüfbericht gibt den 

Nachweis über die erfolgreichen Prüfungen, die mit entsprechenden Messwerten 

belegt sind. Bestandteil dieser Prüfungen ist die Leerlaufmessung, 

Kurzschlussmessung und Widerstandsmessung. Bei abweichenden Messwerten 

innerhalb der Prüfung ist dieser Transformator für den weiteren Betrieb nicht 

zugelassen, weshalb der Prüfbericht Voraussetzung für die Inbetriebnahme des 

Transformators ist. Zudem gibt der Prüfbericht Aussage über den PCB-Gehalt des 

Transformators. PCB (polychlorierte Biphenyle) als Isolieröl ist giftig und aufgrund der 

fehlenden Abbaubarkeit in der Umwelt seit 1999 auch in vorhandenen Anlagen ab 

einem Gehalt von 50 ppm verboten. Bei der Beschaffung und Inbetriebnahme von 

Transformatoren ist die Verordnung Nr. 548/2014 der Kommission zur Umsetzung 

der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG zu berücksichtigen. Diese Verordnung legt 

Mindeststandards als Anforderung an die umweltgerechte Gestaltung von 

Transformatoren fest. 


