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Die Bestatigung der Schutzgerateparameter muss vom Inbetriebnehmer angefordert
werden und ist der Nachweis Uber die an den Schutzrelais vor Ort eingestellten
Parameter (Anregungs- und Auslosewerte, Uberstrom- und Kurzschlussstromwerte).
Die dazugehdrigen Prufprotokolle belegen die eingestellten Parameter bei vorab
durchgefuihrten Prifungen mit den entsprechenden Messwerten und selektiven
Anrege- bzw. AuslOsezeiten bei entsprechender Strombelastung.
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